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I-  FONCTION : 
 Il permet de commander automatiquement l’ouverture ou la fermeture d’un circuit et de séparer 
électriquement les circuits de commande et puissance. 
 
 
 

II-  CONSTITUTION : 
 Le contacteur comporte quatre ensembles fonctionnels : 

 - le circuit de puissance (ou circuit principal). Suivant le courant nominal d’emploi, la constitution est du type 

bloc (jusqu’à quelques centaines d’ampères) ou du type barreau (jusqu’à quelques milliers d’ampères). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - le circuit de commande (contact de commande ou d’auto-maintient) 

 - l’organe moteur ; c’est un électro-aimant qui comprend une bobine et un circuit magnétique 

 - le circuit auxiliaire (contacts auxiliaires instantanés ou temporisés). 
 
 
 

III-   SYMBOLE ET REPERAGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  : 
 

Le contacteur électromagnétique est un appareil mécanique de connexion commandé par un électro-aimant. Il 
fonctionne en tout ou rien. 

 
Lorsque la bobine de l’électro-aimant est alimentée, la partie mobile se déplace vers la partie fixe, 

établissant ou interrompant le circuit entre le réseau d’alimentation et le récepteur, selon la nature des contacts. 
 
Dès que la bobine est mise hors tension, la partie mobile reprend sa place sous l’effet du ressort de 

rappel, les contacts reprennent leur position initiale. 

 

Bobine Contacts de 
puissance 

Contact de 
commande 
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IV-  CATEGORIES D’EMPLOI : 
 
Les catégories d’emploi normalisées fixent les valeurs du courant que le contacteur doit établir et couper. 
 
Elles dépendent : 

- De la nature du récepteur 
- Des conditions dans lesquelles s’effectuent la fermeture et l’ouverture des pôles de puissance du contacteur.  

   
 
 

V- CHOIX D ’UN CONTACTEUR TRIPOLAIRE  : 
 

 Le choix d’un contacteur se fait principalement par le choix de son calibre qui dépend de la puissance 
absorbée par la charge, de la tension d’alimentation, de la catégorie d’emploi, du nombre et du type des contacts de 
commande désirés ainsi que de la tension du circuit de commande (qui sera donc la tension d’alimentation de la 
bobine). 
 
 
 
 

VI-  REMARQUE : LE CONTACTEUR AUXILIAIRE : 
 
 Il n’est utilisé que pour la commande (il ne possède pas de contacts de puissance). 
Sa désignation est KA. 
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VII-  EXTRAITS DU CATALOGUE SCHNEIDER  : 
 
Contacteurs TeSys d - Catégorie d'emploi AC-3 : 
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Contacteurs auxiliaires TeSys d  
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